
Tegis® : schéma de principe des fonctions à l’armoire
48/49

LES FONCTIONS

NOIR :
commande

ROUGE :
surveillance

VERT :
remontée 
d’informations

ARMOIRE EP

Remontée consommations :
Liaison compteur d’énergie

DÉPARTS ECLAIRAGE PUBLIC

ALIMENTATION PRINCIPALE

CONTACTEUR
ÉCLAIRAGE PUBLIC

UNITÉ DE CONTRÔLE TEGIS

MODEM GSM / GPRS
(ou interface Ethernet)

Entrées de 
surveillance des 
sécurités et de 

chaque départ EP

Commande : Sortie S3
Horloge astro. et/ou 

coupures à heures fixes

Commande : Sortie S2
Horloge astro. et/ou 

coupures à heures fixes Commande : Sortie S1
Horloge astro. et/ou coupures à heures fixes

Vers les nœuds communicants 
des points lumineux

Surveillance de l’éclairage public

 Surveillance de l’alimentation principale 
+ alimentation Unité de contrôle Tegis
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